
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [ 별지 2호서식 ]

건축위원회 심의 주요결과
• [     ]에는  해당하는  곳에 ‘○’  표시를  합니다.

운영기관 미추홀구 심의일자 2026-06-25

건축종별 [   ] 신축, [   ] 증축, [   ] 대수선, [ ☑  ] 기타

건축주 성명(법인명) 심*순외  1  명 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다

대지현황

대지위치 인천광역시 미추홀구 주안동

지번 35 - 11 관련지번 0

대지면적 873 ㎡ 용도지역(지구,지역) 준주거지역

건축물현황

건축면적 479.46 ㎡ 건폐율 54.92 % 층수 지하 : 3 층/지상: 13 층

주용도 업무시설 구조 철근콘크리트구조 건축물 동수 1 동

최고높이 44.1 m 용적률 466.31 % 연면적 합계 6171.69 ㎡

구분 주요 심의결과

(  구　 조) 분야

○ 램프 부위의  레벨 차이에 따른 구조물 측압 영향을 검토할 것
○ 지하램프 설치구간의 지하외벽 구조 안전성을 재검토 할 것
 - 토압에 대한 램프 내측 벽체 배근 검토
 - 평면 상 좌,우측 벽체 검토
○ 소규모 지하안전영향평가 협의 내용을 반영하여 설계도서를 재작성할것
○ 추후 검토사항 중 시공중 연약지반에 대한 장비 주행성 검토 및 복공  검토를  

수행할  것. 또한, 시공 시 현장조건 변경 시 재검토해야 함을 설계 도서에 
명기할 것

○ 시공성을 고려하여 CIP 및 차수 그라우팅 심도 계획을 재검토 할 것
○ 숏크리트 상세도 추가할 것(배수공 포함)
○ 차수그라우팅(ASG공법)에 대한 투수시험 위치 및 개소를 도면에 표기할 것
○ 암 굴착 평면도에서 흙막이 벽체에서 최소 3m 이내 구간은 할암공법을 적용 

바라며, 암 굴착 (발파)에 따른 발파 진동관리기준을 V=0.3cm/s 이내로 
관리할 것

심의내용

심의결과

[     ]  원안 의결 [     ]  조건부 의결 [     ]  재검토 의결 [     ]  부결
※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)
      •  원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결
      •  조건부 의결: 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가
                                 반영하도록 하는 의결
     •  재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결
     •  부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결
                    (단, 「건축위원회 심의기준」  2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함 )




